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01НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических 

МУПТВ-9М/15М/17М/21М-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 «ТРВ-9М/15М/17М/21М 

Ураган-2»  (далее по тексту – МУПТВ) предназначены для тушения очагов пожара 

класса А (твердых горючих веществ) и В (жидких горючих веществ) по ГОСТ 

27331-87 и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В.
Согласно п. 6.1.6 СП 485.1311500.2020 Для помещений, в которых имеется оборудование с 

открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, 

следует предусматривать подачу огнетушащего вещества при срабатывании АУП после 

отключения электроэнергии. 

1.2 МУПТВ не предназначен для тушения 

веществ, реагирующих с водой (щелочные и 

щелочно-земельные металлы), а также 

веществ, горение которых может происходить 

без доступа воздуха.  

1.3 МУПТВ является изделием многоразового 

использования.

1.4 МУПТВ является исполнительным элемен-

том в автоматических и автономных установ-

ках пожаротушения тонкораспыленной водой. 

Тушение пожара происходит в результате 

срабатывания МУПТВ, при подаче электриче-

ского импульса на выводы электроактиватора 

от источника питания

1.5 МУПТВ может использоваться для 

тушения локальных очагов возгорания в 

помещении. МУПТВ изготовлены в нормаль-

ном исполнении и могут эксплуатироваться 

в температурном интервале от минус 500С 

до плюс 500С. Эксплуатация МУПТВ допуска-

ется при относительной влажности воздуха 

не более 95% при 250С.

1.6 Устройство соответствует климатическому 

исполнению «У» категории размещения 4 по 

ГОСТ 15150-69.

1.7 Вытеснение огнетушащего вещества (ОТВ) 

из корпуса МУПТВ производится газом, 

вырабатываемым газогенерирующим элемен-

том, являющимся частью конструкции модуля.

1.8 Пример записи МУПТВ при заказе:

МУПТВ-9-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 
«ТРВ-9М Ураган-2»

МУПТВ-15-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 
«ТРВ-15М Ураган-2»

МУПТВ-17-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 
«ТРВ-17М Ураган-2»

МУПТВ-21-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 
«ТРВ-21М Ураган-2»
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Учет количества срабатываний (обязательно к заполнению) 

Информация о произведенных работах (обязательно к заполнению)
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09ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует 
соответствие МУПТВ требованиям техниче-
ских условий ТУ 28.99.39-002-43504716-2020 
при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хране-
ния, установленных настоящим паспортом.
9.2 Назначенный срок службы устанавливает-
ся 20 лет при соблюдении эксплуатационных 
требований к МУПТВ, проведение работ в 
соответствии с п7.12 паспорта и исчисляется с 
момента принятия МУПТВ отделом техниче-
ского контроля предприятия изготовителя.
9.3 Гарантийный срок — 1 год со дня реализации.
9.4 Перед подключением модуля в систему 
пожаротушения необходимо провести подго-
товку модуля к работе в строгом соответствии 
с пунктом 5 настоящего паспорта.
При обнаружении несоответствий — сообщить 
на предприятие изготовитель для выяснения 
обстоятельств происшедшего.
После установки МУПТВ в систему пожароту-
шения, предприятие-изготовитель не прини-
мает претензии в случае его несанкциониро-

ванного срабатывания.
9.5 Предприятие изготовитель не несет ответ-
ственности в случаях:

�несоблюдения владельцем правил 
эксплуатации МУПТВ, изложенных в настоя-
щем паспорте;

�небрежного хранения и транспортиро-
вания МУПТВ;

�утери паспорта МУПТВ;

�отсутствия маркировки изделия и(или) 
специальных знаков, расположенных на 
корпусе изделия, позволяющих однозначно 
идентифицировать тип устройства, серий-
ный номер и дату изготовления;

�после проведения перезарядки, переосви-
детельствования МУПТВ, если они проводи-
лись не на предприятии изготовителе;

�проведения каких-либо испытаний 
МУПТВ у потребителя без согласования
с разработчиком;

�превышение срока эксплуатации с 
момента принятия МУПТВ ОТК предприятия 
изготовителя.

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию модуля, не отраженные в настоящем паспорте и не 
влияющие на основные технические характеристики.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модуль установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматической
МУПТВ-___-ГЗ-ВД-ТУ28.99.39-002-43504716-2020 «ТРВ-___М Ураган-2» 

ООО «Новосибирский завод противопожарного оборудования»
630108, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 63, оф. 404
тел. 8 (383) 304-9-304 | e-mail: info@npksp.ru

Заводской № 

Дата выпуска  «       »

Продан  «       »

20 г.

20 г.

Введен в эксплуатацию «       »

Владелец и его адрес

Характер дефекта

Примечание: Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа модуля, отправить в адрес 
предприятия-изготовителя для сбора статистической информации об эксплуатации, 
качестве и надежности модуля.

20 г.

 (наименование и штамп торгующей компании)







06МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Меры безопасности. 

6.1.1 Лица, допущенные к эксплуатации МУПТВ, должны изучить и соблюдать требова-
ния настоящего документа. 

6.1.3 В случае попадания ОТВ в глаза и на кожу человека необходимо незамедли-
тельно промыть большим количеством воды.

6.1.4 При установке МУПТВ необходимо соблюдать технику безопасности при прове-
дении работ на больших высотах. 

6.1.5 При подключении МУПТВ к дополнительному оборудованию питание этого 
оборудования должно быть отключено. 

6.1.6 Зарядка, перезарядка, плановое ТО и освидетельствование МУПТВ должны 
производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей 
помещениях на предприятии-изготовителе или станциях технического обслужива-
ния огнетушителей, имеющих лицензию Государственной противопожарной 
службы на проведение работ данного вида. 

6.1.2 Запрещается: 

 увеличивать количество ОТВ; 

 проводить регулировку форсунок 
распылителя;

 эксплуатировать, пренебрегая 
требованиями настоящего паспорта;

 ронять модуль, подвергать модуль 
ударам;

 ставить модуль на стакан (рис.1, поз.5);

 осуществлять проверку цепей 
запуска МУПТВ током более 0,028 А; 

 при демонтаже сработавшего 
модуля браться за него незащищенны-
ми руками, т.к. после срабатывания 
части оболочки корпуса нагреваются 
до температуры свыше 85°С.;

 эксплуатировать модуль с механиче-
скими повреждениями (при поврежде-
нии корпуса, мембраны и протечками 
ОТВ); 

 разбирать МУПТВ; 

 проводить какие-либо огневые 
испытание без согласования или 
присутствия представителя предприя-
тия изготовителя; 

 выполнять любые ремонтные 
работы при наличии давления в 
корпусе модуля;

 выполнять любые ремонтные 
работы без отключения МУПТВ от 
внешних электрических цепей. 

 
Рисунок 2

Н – высота установки (до распылителя), R – радиус зоны сплошного орошения 

3.4 Геометрия распыла модуля (сплошное орошение) представлена на рисунке 2

3.5 Допускается присоединение к МУПТВ трубопровода направленной подачи Ду32 длиной не 
более 4х метров для обеспечения равномерного орошения в условиях ограниченного 
пространства, конструктивных или технологических особенностей защищаемого объекта. 
Рекомендации по проектированию для таких решений приведены в СТО. Схема возможного 
исполнения модуля с трубопроводом направленной подачи представлена на рис.3.

Рисунок 3
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G�Модуль МУПТВ – 1 шт.;

G�Пакет с добавкой для приготовления
      Состава ОТВ – 1 шт.;

G�Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.;   

G�Воронка – 1 шт.;

G�Измеритель уровня ОТВ – 1 шт.;

G�Упаковочная тара для МУПТВ.

Комплект поставки включает в себя: 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

05ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ

5.1 Подготовка модуля к монтажу

5.1.1 Вскрыть упаковку с МУПТВ, извлечь модуль, провести его внешний осмотр и убедиться в 

отсутствии механических повреждений. При этом обратить внимание на:

- отсутствие внешних повреждений корпуса модуля (вмятин, сколов, сквозных отверстий);

- отсутствие повреждений форсунок;

- отсутствие повреждений предохранительного устройства;

- комплектность поставки в соответствие с разделом 4 настоящего паспорта.

Примечание: наличие перечня запас-

ных частей, заправочного устройства 

и группового ремонтного комплекта 

оговаривается при заключении 

договора на поставку МУПТВ.

При установке МУПТВ совместно с 

автономным сигнально-пусковым 

устройством установка представляет 

собой автономную установку пожаро-

тушения тонкораспыленной водой.

5.2.5 Аккуратно опустить измеритель 
уровня ОТВ (поз.1, рисунок 5) в штуцер ПК 
(поз.2, рисунок 5). Выступающая часть 
измерителя уровня ОТВ должна быть выше 
кромки штуцера ПК минимум на 5мм. 
5.2.6 Извлечь из штуцера ПК измеритель 
уровня ОТВ.
5.2.7 Убедиться в наличии паронитового 
кольца в предохранительном клапане, 
закрутить предохранительный клапан на 
место с усилием 55 Нм.      
5.2.8 Протереть модуль насухо, для полного 
удаления остатков ОТВ с поверхности 
устройства. 
 
5.3 Размещение и монтаж
5.3.1 МУПТВ закрепить на потолочном 
перекрытии, при этом крепление к 
потолочному перекрытию МУПТВ должно 
выдерживать статическую нагрузку не 
менее 150 кг в течение 5 минут. Присоеди-
нительные размеры к крепежной площадке 
показаны на рисунке 6 (Варианты крепле-
ний указаны в СТО).
5.3.2 До подключения модуля к цепи систе-
мы управления концы выводов электроак-
тиватора должны быть замкнуты путем 
скручивания не менее чем на два витка. 
Разъединение концов выводов произво-
дить перед подключением модуля к обесто-
ченной системе управления.
5.3.3 Подключение модуля к цепи электро-
запуска производится после монтажа 

систем управления. При подключении цепи 
запуска к модулю полярность значения не 
имеет. Подключение производить в комму-
тационной коробке.
5.3.4 Электроактиватор не содержит 
внутренних источников энергии и не может 
являться самостоятельным источником 
пуска модуля. Для запуска модуля в работу 
требуется внешний источник питания, 
напряжением не менее 2,4 В.
5.3.5 Для предотвращения несанкциониро-
ванного срабатывания от внешних 
электромагнитных полей рекомендуется 
применение специальных устройств или 
схем, компенсирующих их влияние. Также, 
при проектировании электрических линий 
запуска модулей рекомендуется предусмот-
реть меры, исключающие возникновение 
токов наводок.
5.3.6 Согласно ПУЭ (редакция 7, 2020 г.), 
п.1.7.33 Заземление или зануление электро-
установок не требуется при номинальных 

напряжениях до 42 В переменного тока и до 
110 В постоянного тока во всех случаях, 
кроме указанных в 1.7.46, п. 6 (металличе-
ские оболочки и броня контрольных и 
силовых кабелей и проводов напряжением 
до 42 В переменного тока и до 110 В посто-
янного тока, проложенных на общих метал-
лических конструкциях, в том числе в 
общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе 
с кабелями и проводами, металлические 
оболочки и броня которых подлежат зазем-
лению или занулению), и в гл. 7.3 (электроу-
становки во взрывоопасных зонах) и 7.6 
(электросварочные установки).
5.3.7 Расположение и количество модулей 
в защищаемых помещениях определять в 
соответствии с проектом.
5.3.8 После проведения подготовки модуля к 
работе (п.5) необходимо заполнить таблицу  
(п.11)
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Температура   ТРВ-9М           ТРВ-15М           ТРВ-17М          ТРВ-21М

Вода, кг

Добавка, кг

Вода, кг

Добавка, кг

-25°C

-50°C

7,30

3,20

6,20

5,00

12,20

 5,20

10,40

 8,40

13,40

 6,40

11,70

 9,50

17,00

 7,20

14,50

11,70

Растворение добавки (ПОД) в воде для разных температур приведены в таблице 3:



ВНИМАНИЕ!

Запрещается заливать в МУПТВ 
количество ОТВ, превышающее 
указанное в паспорте. Во время 
заправки модуля ОТВ, а также при 
хранении, транспортировке и 
монтаже заправленного модуля, 
запрещается отклонять модуль от 
вертикального положения.

!

5.2.5 Аккуратно опустить измеритель 
уровня ОТВ (поз.1, рисунок 5) в штуцер ПК 
(поз.2, рисунок 5). Выступающая часть 
измерителя уровня ОТВ должна быть выше 
кромки штуцера ПК минимум на 5мм. 
5.2.6 Извлечь из штуцера ПК измеритель 
уровня ОТВ.
5.2.7 Убедиться в наличии паронитового 
кольца в предохранительном клапане, 
закрутить предохранительный клапан на 
место с усилием 55 Нм.      
5.2.8 Протереть модуль насухо, для полного 
удаления остатков ОТВ с поверхности 
устройства. 
 
5.3 Размещение и монтаж
5.3.1 МУПТВ закрепить на потолочном 
перекрытии, при этом крепление к 
потолочному перекрытию МУПТВ должно 
выдерживать статическую нагрузку не 
менее 150 кг в течение 5 минут. Присоеди-
нительные размеры к крепежной площадке 
показаны на рисунке 6 (Варианты крепле-
ний указаны в СТО).
5.3.2 До подключения модуля к цепи систе-
мы управления концы выводов электроак-
тиватора должны быть замкнуты путем 
скручивания не менее чем на два витка. 
Разъединение концов выводов произво-
дить перед подключением модуля к обесто-
ченной системе управления.
5.3.3 Подключение модуля к цепи электро-
запуска производится после монтажа 

Рисунок 5

Рисунок 6

 

систем управления. При подключении цепи 
запуска к модулю полярность значения не 
имеет. Подключение производить в комму-
тационной коробке.
5.3.4 Электроактиватор не содержит 
внутренних источников энергии и не может 
являться самостоятельным источником 
пуска модуля. Для запуска модуля в работу 
требуется внешний источник питания, 
напряжением не менее 2,4 В.
5.3.5 Для предотвращения несанкциониро-
ванного срабатывания от внешних 
электромагнитных полей рекомендуется 
применение специальных устройств или 
схем, компенсирующих их влияние. Также, 
при проектировании электрических линий 
запуска модулей рекомендуется предусмот-
реть меры, исключающие возникновение 
токов наводок.
5.3.6 Согласно ПУЭ (редакция 7, 2020 г.), 
п.1.7.33 Заземление или зануление электро-
установок не требуется при номинальных 

напряжениях до 42 В переменного тока и до 
110 В постоянного тока во всех случаях, 
кроме указанных в 1.7.46, п. 6 (металличе-
ские оболочки и броня контрольных и 
силовых кабелей и проводов напряжением 
до 42 В переменного тока и до 110 В посто-
янного тока, проложенных на общих метал-
лических конструкциях, в том числе в 
общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе 
с кабелями и проводами, металлические 
оболочки и броня которых подлежат зазем-
лению или занулению), и в гл. 7.3 (электроу-
становки во взрывоопасных зонах) и 7.6 
(электросварочные установки).
5.3.7 Расположение и количество модулей 
в защищаемых помещениях определять в 
соответствии с проектом.
5.3.8 После проведения подготовки модуля к 
работе (п.5) необходимо заполнить таблицу  
(п.11)

2

1

Примечание: Рекомендуется заливать воду мерным стаканом с ценой деления не более 20мл.
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5.1.2 Установить МУПТВ на специальный картонный стакан, входящий в упаковочный 
комплект (Рис. 4)

5.1.3 Проверить целостность цепи электроактиватора безопасным током, указанным в п.10 
таблицы 1. После проверки скрутить провода между собой.

5.1.4 Проверить отсутствие электрического контакта между проводами электроактиватора и 
корпусом модуля.

Рисунок 4

ВНИМАНИЕ!

Монтаж модулей на месте эксплуатации может быть осуществлен только 

монтажной организацией, имеющей соответствующую лицензию. !
5.2 Заправка модуля

5.2.1 Приготовление ОТВ производить в 
спецодежде, резиновых перчатках и защит-
ных очках в специально отведенном месте. 
Вскрытие пакета с ПОД производить 
аккуратно, непосредственно перед приго-
товлением ОТВ. Хранить пакет открытым 
запрещается. При рассыпании содержимого 
пакета, вещество необходимо утилизиро-
вать. Для заправки МУПТВ заказать 
комплект добавки.
5.2.2 Смешивание воды с добавкой (ПОД) 
производить в чистой мерной таре объемом 
не менее 25 литров до полного растворе-
ния. Сухое вещество из пакета растворить в 

воде согласно таблицы 3 на странице 9. Для 
ускорения процесса смешивания допуска-
ется применения дрели и насадки-миксера.
Вода должна соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51232-98. В случае невозможности 
контроля качества используемой воды, 
необходимо использовать дистиллирован-
ную воду.
5.2.3 Открутить предохранительный клапан 
(поз. 8, рисунок 1) на штуцере ПК.
5.2.4 Вставить воронку в отверстие горлови-
ны, аккуратно залить полученный раствор 
ОТВ в МУПТВ и убрать воронку.
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